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Vorkommnis 17/25/027, Unabhangige Priifung im Zusammenhang mit dem Vorkommnis

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Fachgesprachs vom 9. April 2025 haben Sie uns den aktuellen Stand der Analysen
bezuglich der festgestellten moglichen Auslegungsschwachstellen im Speisewassersystem (Vor-
kommnis 17/25/027 ) prasentiert (siehe /3/). Eine Bewertung zur Kernkuihlung gemass Art. 2 Abs. 1
Bst. a der Ausserbetriebnahmeverordnung steht noch aus. Unabhangig von der aktuellen Bewertung
gem. ENSI-Brief /2/ fordert das ENSI weitere Abklarungen im Zusammenhang mit dem Vorkommnis:

1 Plausibilitatspriifung durch den SVTI-N

Als zentrales Dokument fiir die Bewertung fiihrt das KKG in seiner Prasentation den Bericht /1/ an.
Aufgrund seiner Bedeutung beauftragt das ENSI seinen Sachverstandigen (SVTI-N), den Bericht so-
wie die zugehorigen Randbedingungen, Annahmen, Berechnungsmodelle und Eingangsdaten auf
Plausibilitat zu Gberprifen.

Forderung 1(Werkstask KKG25.0009)

Das KKG hat hierzu kurzfristig Kontakt mit dem SVTI-N aufzunehmen und bis spatestens 17. April
2025 dem SVTI-N die, fur die Prifung erforderlichen Informationen und Dokumente bereitzustellen.

2 Leck-vor-Bruch-Nachweise

Das KKG gab in seiner Prasentation an, dass fiur Erdbeben ein Versagen der Rohrleitung im kiassier-
ten Bereich auszuschliessen ware. Hierzu fuhrte das KKG an, Leck-vor-Bruch-Nachweise fuhren zu
wollen und als Massnahme zusatzliche Leckageliberwachungen zu installieren, die ein Leck vor Errei-
chen der kritischen Rissgréssen detektieren kénnen.
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Forderung 2 (Werkstask KKG25.0010)

Das KKG hat hierzu dem ENSI bis 2. Mai 2025 u. a. folgende Aspekte in schriftlicher Form darzule-
gen:

Wie sollen die Leck-vor-Bruch-Nachweise gefiihrt werden?

-  Welche Annahmen, Randbedingungen, Lastfallkombinationen und Eingangsdaten werden
verwendet?

Welche Leckagetberwachungen werden implementiert?

Freundliche Grusse
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